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 المجال :  1.0

يوضح هذا الدليل آلية تقديم مخططات الوقاية والحماية من الحريق للمنشآت      

الخاضعة لإشراف المديرية العامة للدفاع المدني للعمل بموجبه من قبل المكاتب 

الوقاية والحماية من الحريق ولا يجوز الهندسية الاستشارية المعتمدة في مجال 

ذن خطي من شؤون السلامة بالمديرية إخدامه لغير هذا الغرض إلا بموجب است

 العامة للدفاع المدني.

 

 الأمر المستند عليه: 2.0

هـ القاضي بالموافقة على 26/04/1438( وتاريخ 43المرسوم الملكي رقم )م/     

المديرية العامة للدفاع المدني تعتبر  تطبيق نظام كود البناء السعودي وحيث أن

ي ( الواردة ف105.4.1من الجهات المعنية بتطبيق الكود، وبالإشارة إلى الفقرة رقم )

( بشأن تقديم الوثائق والمتضمنة  أن SBC801الكود السعودي للحماية من الحريق )

 قبل من ةالمطلوب والتفاصيل يتم تقديم وثائق التشييد والبيانات الداعمة بالصيغة

وتاريخ  24090الحريق، بالإضافة إلى قرار مجلس الدفاع المدني رقم  كود مسؤول

هـ بشأن الموافقة على لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية 26/7/1435

ذا هعليه فقد تم إعداد ، والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق

لتنظيم للدفاع المدني ممثلة في شؤون السلامة المديرية العامة الدليل من قبل 

في تقديم  المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الدفاع المدنيأعمال 

 .مخططات الوقاية والحماية من الحريق
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 الأحكام العامة: 3.0
 

 عام: 3.1

لا يغني هذا الدليل عن كود البناء السعودي ومكوناته ويعتبر هو المرجع  .1

 الرئيسي.

دم الطلب المكتب الهندسي الاستشاري المعتمد مسؤولية يتحمل مق .2

التأكد أن وثائق التصميم تشمل جميع متطلبات الوقاية والحماية من 

الحريق وأن الرسومات التصميمة كاملة ومطابقة لكود البناء السعودي 

 والكودات والمواصفات المعمول بها.

 جراءات اللازمةاذ الإتخاالعامة للدفاع المدني بحقها في  تحتفظ المديرية .3

وفقاً لكود شاري في حال وجود ملاحظات فنية على المكتب الهندسي الاست

 .البناء السعودي

 يتم تحديث هذا الدليل كلما دعت الحاجة لذلك. .4

 مرحلة التصميم وتقديم المخططات للدفاع المدني: 3.2

المرجعية لاشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق هي كود  .1

وتاريخ  47( الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/SBCاء السعودي )البن

 هـ ومعايير التصميم ذات العلاقة والمواصفات المعتمدة.26/4/1438

بلوائح الدفاع المدني ومنها لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة  الالتزام .2

 الهندسية والفنية والمقاولات ولائحة فرق الإطفاء الخاصة.

في  ةمعتمدال ةستشاريالا الهندسية المكاتب تُقدم المخططات من قبل .3

 .المديرية العامة للدفاع المدنيمن  مجال الوقاية والحماية من الحريق

استراتيجية الوقاية  اً على سبيل المثال لا الحصرمتضمن تقديم تقرير فني .4

الحسابات الفنية والمرجعيات من كود البناء والحماية من الحريق و
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 مواصفات الموادمع وجداول الكميات  كل مفصلبشلكل متطلب السعودي 

 .يسمى )التقرير الفني(

المطلوب الالتزام بها تقديم تقرير لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق  .5

يسمى )تقرير متطلبات  نشاء وفقاً لكود البناء السعوديخلال مراحل الإ

 . الوقاية والحماية من الحريق خلال الإنشاء(

 (.3مخطط وفق النموذج المرفق. )نموذج رقم تعبئة معلومات ال .6

 (. 2تقديم المخططات وفق النموذج المرفق. )نموذج رقم  .7

أو إضافة متطلبات على كود المتطلبات استثناء متطلب من ل في حا .8

النموذج  توضيح ذلك بتعبئةفيلزم ، المنشأة لم ينص عليها في الكود

 .(1)نموذج رقم المرفق 

مع ختمها من المكتب الكترونياً ج والمخططات تعبئة كافة حقول النماذ .9

 .)لا يتم قبول التعبئة أو التعديل بخط اليد( الهندسي الاستشاري المعتمد

لحفظها في  من المخططات والوثائق نسخةالمالك  الالتزام بتسليم .10

 .بشكل دائم المنشأة

حفظ بالاستشاري للوقاية والحماية من الحريق الهندسي المكتب يلتزم   .11

 .من المخططات والوثائقالكترونية  ةنسخ
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 المتطلبات الفنية: 4.0

أن ويـــلزم توفير كافة اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي على المخططات 

، يعة المشروعوفقاً لطب خططات منفصلةم 6إلى  3 يحتوي كل مشروع على عدد من

 ما يلي:ويكون تقديمها وفــــق 

 الموقع العام.  .1

 مة الأرواح.المعماري وسلا .2

 أنظمة الإطفاء. .3

 الإنذار.نظام  .4

 واللوحات الإرشادية.الطوارئ ضاءة إأنظمة  .5

 أنظمة التهوية والتحكم بالدخان )إن وجد(. .6

 ارشادات تقديم المخططات :     

  .)تسمية الملفات )بالمسميات الواردة أعلاه + اسم المشروع 

 .إضافة رقم وتاريخ للمخطط 

 لكترونية من تقدم نسخة ورقية ونسخة إ( المخططات بصيغةPdf) 

  .بمقياس رسم مناسب

 في حال عدم و، يتم تقديم كل مخطط بشكل منفصل وفق التقسيم أعلاه

 وجود رش آلي في المبنى: 

o طفاء مع المعماري وسلامة الأرواحمخطط أنظمة الإ يمكن دمج.  

o واللوحات الارشادية مع الطوارئ ضاءة يمكن دمج مخطط أنظمة إ

 ام الإنذار. مخطط نظ
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 :)على سبيل المثال لا الحصر( متطلبات الموقع العام 4.1

دات الدفاع المدني موضحاً عليها ات وصول وتمركز سيارات ومعمسار .1

عرض وارتفاع البوابات وعرض الطريق ومدى الوصول لأبعد نقطة على 

 .ومناطق المناورة محيط المبنى من الخارج والنهايات المغلقة

مع رسم دائرة توضيحية لتغطية كل حنفية  )لهايدرانتحنفيات الحريق )ا .2

 )بنصف القطر المطلوب وفقاً لكود البناء السعودي(.

 نقاط التجمع. .3

 وصلات الدفاع المدني )مع توضيح تفاصيل نوع الوصلة برسم توضيحي(. .4

كافة التفاصيل الفنية ومنها )على سبيل  (التقرير الفني)على أن يتضمن 

 المثال لا الحصر(:

  .توضيح الأحمال المطلوبة لمسارات الطوارئ 

 الضغط والتدفق والحسابات الهيدروليكية لحنفيات الحريق 

 .ومواصفاتها

)على سبيل المثال لا  متطلبات المخططات المعمارية وسلامة الأرواح 4.2

 الحصر(:

في كامل  الفتحات الرأسيةو ع عرضي للمبنى يوضح عدد الأدوارقطا .1

  .المبنى

 بنى من كل الجهات يوضح المخارج والنوافذ.قطاع خارجي للم .2

 +المساحة  + )نوع الإشغالالمعلومات لكل فراغ بكل دور يشمل إدراج  .3

 .عدد الأشخاص(+ الإشغالمعامل حمل 

ومدة مقاومتها قطاعات الدخان والحريق الرأسية والأفقية  توضيح .4

 مقاومة الأبواب.و

 .يات المغلقةتوضيح مسافات الانتقال والمسار المشترك والنها .5
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 .بين الأدراج إضافة المسافات القطرية .6

 وغرفة مضخات الحريق الدفاع المدني الإخلاء ومصاعد مواقع مصاعد .7

 غرفة التحكم )إن وجدت(. و الكهربائي المولدو خزانات المياهو

والكميات  مواقع التخزين والاستخدام للمواد الخطرة والقابلة للاشتعال  .8

 .أو أي مصادر خطر أخرى المسموحة بها

كافة التفاصيل الفنية ومنها )على سبيل  (التقرير الفني)على أن يتضمن 

 المثال لا الحصر(:

  عزل الدخان المستخدمة لعزل موقفات الحريق وتوضيح تفاصيل مواد

 فتحات قطاعات الحريق والدخان. 

 البناء السعودي والمواصفات التشطيبات الداخلية وفق كود متطلبات 

 .المعتمدة

 

 )على سبيل المثال لا الحصر(: متطلبات أنظمة الإطفاء 4.3

 تفاصيل المخططات المعمارية. إسقاطها على .1

 توزيع طفايات الحريق اليدوية بأنواعها وأحجامها والمسافات بينها. .2

 تصميم أنظمة الإطفاء الآلي ) الرش الآلي، الغازات، الرذاذ،... إلخ(.  .3

 (.STSNDPIPE SYSTEMتصميم الأنابيب الرأسية ) .1

 تفاصيل مضخات الحريق وخزان المياه.  .2

 . (Riser Diagram)رسم تخطيطي صاعد لنظام الحريق .3

لمثال كافة التفاصيل الفنية ومنها )على سبيل ا (التقرير الفني)على أن يتضمن          

 لا الحصر(:

    .تصنيف الخطورة 
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    حجمهومعدل التدفق و والمدة التشغيلية مصدر المياه. 

  نوعية الرشاشات المستخدمة والمسافات البينية لها حسب درجة

 الخطورة.

 .أقطار ونوعية المواسير على المخطط و المواسير المدفونة تحت الأرض 

 ( مجموعة محابس التحكمZ.C.V)  ( ومحابس الإنذارA.C.V). 

 .الحسابات الهيدروليكية مع توضيح مساحة التشغيل 

 

 )على سبيل المثال لا الحصر(: من الحريقنذار متطلبات نظام الإ 4.4

 المخططات المعمارية. إسقاطها على .1

 توضيح مكان لوحة تحكم الإنذار من الحريق واللوحات التكرارية إن وجدت.  .2

 كواشف الحريق وأنواعها. .3

 نقاط الإنذار اليدوية. .4

 توجيه صوتي(. ضوئية،بلاغ )صوتية أو أنظمة الإ .5

 مكبرات الصوت والميكروفونات. .6

كافة التفاصيل الفنية ومنها )على سبيل  (التقرير الفني)لى أن يتضمن ع

 المثال لا الحصر(:

     الميكانيكية  أنظمة الإطفاء والأنظمةتوضيح ربط نظام الإنذار مع

 )إن وجد(.والمصاعد والأبواب 

)على سبيل المثال  رشاديةضاءة الطوارئ واللوحات الإإمتطلبات أنظمة   4.5

 لا الحصر(:

 المخططات المعمارية. ها علىإسقاط .1

 مواقع إضاءة الطوارئ. .2

 مخارج الطوارئ.لوحات رشادية ومواقع اللوحات الإ .3
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كافة التفاصيل الفنية ومنها )على سبيل  (التقرير الفني)على أن يتضمن 

 المثال لا الحصر(:

 رشادية المضاءة طاقة لإنارة الطوارئ واللوحات الإتوضيح مصدر ال

 وتمديدها.

 

 )على سبيل المثال لا الحصر(: أنظمة التهوية والتحكم بالدخان متطلبات 4.6

 مخططات المعمارية.التفاصيل  إسقاطها على .1

 توزيع مجاري الهواء "الدكتات". .2

 علامات دالة على مجاري سحب الدخان والهواء الراجع والتغذية. .3

 موقع لوحة التحكم بالنظام. .4

 مواقع المراوح والخوانق وغيرها.  .5

لمثال كافة التفاصيل الفنية ومنها )على سبيل ا (التقرير الفني)أن يتضمن  على         

 لا الحصر(:

  .توضيح آلية تهوية المبنى وتصريف الدخان 

  .توضيح تفاصيل ومواصفات المراوح والقنوات والخوانق وغيرها 

  نتائج اختبارCFD  ( مع الارتفاع،...الحريق، الوقت، والمدخلات )شحنة

 تفاصيل الفنية )عند الحاجة (.الضافة كامل إ

 الملحقات: 5.0

استثناء متطلب من متطلبات الكود أو إضافة متطلبات  طلب )نموذج 1نموذج  5.1

على بوابة سلامة  مرفق( على المنشأة لم ينص عليها في الكود

 (.Wordبصيغة )

 (.Pdfعلى بوابة سلامة بصيغة ) )لوحة المخطط(. مرفق 2نموذج  5.2

 (.Wordعلى بوابة سلامة بصيغة ) مرفقة(. معلومات المنشأ) 3نموذج  5.3
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 (1) نموذج

 (استثناء متطلب من متطلبات الكود أو إضافة متطلبات على المنشأة لم ينص عليها في الكود طلب)

 

 المتطلبات التي تم استثناؤها: المتطلبات التي تم إضافتها:

 

 

 

 والقانونية والحلول الهندسية: المبررات الفنية المبررات الفنية والقانونية:

 

 

 

 

  :توثيق المالك 

 

 :توثيق المكتب الهندسي الاستشاري 

 :موافقة الدفاع المدني 

 التوقيع والختم المنصب الرتبة والاسم

   

 المالك رقم وتاريخ المخطط المشروع

   

 المسمى الوظيفي الجنسية رقم الهوية الممثل

    

  التوقيع  اريخالت

 الختم رقم السجل التجاري اسم المكتب

  

 دسيةرقم العضوية الهن ممثل المكتب 

  

  التوقيع  التاريخ

 استثناء: ⧵ إضافة: ⧵
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 (2نموذج )

 لوحة المخطط
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 (3نموذج )

 ...........وتاريخ: ..........:معلومات المخطط المعتمد للوقاية والحماية من الحريق رقم
 

 تاريخ/ رخصة البناء  اسم المبنى

 وقعالم
 /والشارع الحي المدينة/

 العنوان الوطني / رقم القطعة/

 لا نعم   تصنيف الإشغال

   (High Rise Buildingالمبنى عالي )  نوع البناء

   (Atriumيوجد بهو )  (2مترالمساحة )

   المبنى تحت الأرض  عدد الأدوار

   المبنى بلا نوافذ  (مترالارتفاع )

   جد نظام تأريض كهربائييو  عدد أدوار القبو

   يوجد نظام حماية من الصواعق  (متر) تحت الأرض العمق

   يوجد مولد احتياطي  عدد المخارج

   كودبالمتطلبات  أو استثناء تم إضافة  السلالمعدد 

   يلزم توفير فرق إطفاء وإنقاذ خاصة  عدد السلالم الكهربائية

     عدد المصاعد
 

 المقدمة: قائمة المستندات
 

  التقرير الفني 8  تعبئة هذا النموذج كامل مع التوثيق 1

  تقرير المتطلبات خلال مرحة الإنشاء 9  مخططات الموقع العام 2

  (2المخططات وفق النموذج ) 10  مخططات المعماري وسلامة الأرواح 3

  نسخة الكترونية وورقية 11  مخططات أنظمة الإطفاء 4

  (1النموذج ) إضافة أو استثناء متطلب 12  واللوحات الإرشادية الطوارئ إضاءةمخططات  5

  خرى :أ 13  مخططات نظام الانذار 6

     الدخانالتحكم بومخططات أنظمة التهوية  7

 : التوثيق 

  من المخططات وكامل المستندات لديهالكترونية يتعهد مقدم الطلب )مكتب " ................."( بحفظ نسخة، 

 .بشكل دائم بالمنشأةوتسليم المالك نسخة منها لتحفظ 

  قاية مقدم الطلب )مكتب " ................."( مسؤولية التأكد أن وثائق التصميم تشمل جميع متطلبات الويتحمل

والحماية من الحريق وأن الرسومات التصميمية كاملة ومطابقة لكود البناء السعودي والكودات والمواصفات 

 ل بها.المعمو

 

 الختم رقم السجل التجاري اسم المكتب

  

 رقم العضوية الهندسية        ممثل المكتب 

  

  التوقيع  التاريخ
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 14صفحة | 

 (:3إرشادات تعبئة النموذج )

  طباعة إلكترونية ولا يقبل بخط اليد.تعبئة النموذج 

 تاريخ الاعتماد.وعتمد، الم صدار رقم للمخطط من المكتب الهندسي الاستشاريإالمخطط:  وتاريخ رقم 

 الوصف العبارة

 يكون وفق رخصة البناء. اسم المبنى

 رقم وتاريخ رخصة البناء الصادرة من الجهة المختصة. رخصة البناء

 هو العنوان الوطني المختصر للمبنى. العنوان الوطني

 شفيات.( للمستI2حسب كود البناء السعودي مع كتابة رمز التصنيف مثل ) تصنيف الإشغال

 (.IAنوع التشييد حسب كود البناء السعودي مثل ) نوع البناء 

 مساحة الدور الأرضي بالمتر مربع وفقاً لرخصة البناء. المساحة 

حسب كود البناء السعودي )من أقل منسوب لوصول آليات الدفاع المدني إلى  الارتفاع

 أرضية أعلى دور مأهول( بالمتر.

يكون عدد  مثال دور أرضي وأول(، grade planر أعلى مسطح الأرض )عدد الأدوا عدد الأدوار

 (.2الأدوار )

 (.grade planعدد الأدوار أدنى مسطح الأرض ) عدد أدوار القبو

 عدد المخارج المؤدية إلى خارج المبنى. عدد المخارج

ءً المعزولة عدد السلالم المؤدية إلى طابق مستوى تصريف الخروج في المبنى سوا عدد السلالم

 أو غيرها باستثناء السلالم الكهربائية.

 غيرها.عدد كافة المصاعد في المبنى سواءً لرجال الدفاع المدني أو  عدد المصاعد

 أو استثناء إضافة

  كودبالمتطلبات 

تكون الإجابة نعم في حال تم إضافة أو استثناء متطلب أو أكثر من متطلبات 

عني (، إذا كانت الإجابة )لا( ي1وإضافة النموذج رقم )الوقاية والحماية من الحريق 

 أن كافة المتطلبات وفق كود البناء السعودي دون زيادة أو نقص.

توفير فرق إطفاء 

 وإنقاذ خاصة

يتم تطبيق لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة بقرار مجلس المخاطر 

وتوضيح إلزامية توفير الفرق  ،المشروعهـ على 6/3/1443( وتاريخ 2الوطنية رقم )

 من عدمه.

 


